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DZT-223/09/2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Usluga przegladow technicznych, konserwacji 1 awaryjnych napraw urzadzen
klimatyzacyjnych (40 szt) w obiektach Zamawiajacego we Wroclawiu w 2022 roku
zainstalowanych przy ulicy Teczowej 55 1 Hubskiej 6.

I. Konserwacja urzadzen klimatyzacyjnych

1. Konserwacja urzadzen klimatyzacyjnych:
- 2 przeglady w ciagu roku oraz biezaca konserwacje zgodnie z DTR urzadzen

2. Usluga przegladu technicznego:

a. Kazdy przeglad techniczny obejmuje czynnosci wynikajace z dokumentacji i
instrukcji obstugi urzadzen producenta a w szczegdlnosci:
- czyszczenie filtréw powietrza oraz wymiennikéw ciepla skraplacza i parownika
(w ramach przegladu nalezy wykona¢ czyszczenie filtrow), jesli konieczna jest
wymiana filtréw to Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia i wymiany,
Zamawiajacy ponosi jedynie koszty wymiany filtréw (robocizna).
- sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin,
-Czyszczenie wraz z Wwyczyszezeniem elementow pompki skroplin  (jesli
wystgpuje)
- sprawdzenie szczelnosci uktadu chlodniczego oraz poboru pradu sprezarki
- sprawdzenie przewodow izolacji (uszkodzenia mechaniczne),
- sprawdzenie poprawnosci pracy funkcji chtodzenia i grzania
- sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji sterownika
- czyszczenie obudowy urzadzen (obustronne)
- sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych
- sprawdzenie temperatur powietrza wewnetrznego, zewnetrznego oraz nawiewu w
trybie grzania i chlodzenia

Konto:
KRS: 0000028640 )
. . . ING Bank Slaski S.A.
Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej
VI Wydzial Gospodarczy Nr 98 1050 0086 1000 0090 3067 9816

. ) Santander Bank Polska S. A.
Kapitat zakiadowy; 218 549 000,00 PLN Nr 48 1500 1793 1217 9005 9732 0000

REGON: 932662047
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Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé czynnosci przegladowe z zachowaniem
nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu obstugi
odpowiedniego typu instalacji i przepiséw ppoz.

Ustuga przegladu technicznego wykonywana bedzie w dni robocze w godzinach pracy
przedsigbiorstwa Zamawiajacego. Terminy beda obustronnie ustalane pomiedzy
wykonawca a osoba do kontaktu w danej jednostce.

Kazdy przeglad techniczny wpisywany bedzie do ksigzki serwisowej oraz w protokole
odbioru wykonanych prac. Podpisany protokot wykonanych prac bedzie podstawa do
rozliczenia naleznego wynagrodzenia/

Koszt wymienionych czesci podczas przegladu ponosi Zamawiajacy wg cennika
producenta.

IL. Naprawy awaryjne

1. Usluga awaryjnej naprawy wykonywana bedzie w zaleznos$ci od potrzeb,

kazdorazowo na zlecenie Zamawiajacego w ciggu maksymalnie 36 godzin od
zgloszenia.

2. Koszt wymienionych czesci ponosi Zamawiajacy i rozliczany bedzie w oparciu o

fakture wystawiong kazdorazowo przez Wykonawce.

3. Czas reakcji na zgloszong awarie , tj. podjecia dziatahh w miejscu zainstalowania
urzadzenia — 24 godziny.

Oferta powinna zawieraé:

1. Cen¢ za jeden przeglad techniczny dla wszystkich lokalizacji — w cenie
powinien by¢ uwzgledniony koszt dojazdu

2. Cena roboczogodziny ( wraz z dojazdem) przy czym stawka podana w ofercie
Wykonawcy za naprawy bedzie niezmienna przez okres trwania umowy.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena za przeglad 60%

2. Cena roboczogodziny 30%

3. Czas reakcji na zgloszong awarie 10%
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